
Col. Totais Esch. Coli Cloro R. L. COR pH Turbidez Condutividade STD

P/A P/A mg/L uH/PtCo NTU µS/cm mg/L

ALTO PINHEIRO Ausente Ausente 0,80 <1 7,38 0,42 112,7 55,5

Ausente Ausente 0,70 <1 6,80 0,11 115,9 56,8

ALVORADA Ausente Ausente

BALBINO RIBEIRO Ausente Ausente 0,50 6,41 0,57 107,7 772,7

BIAS FORTE Ausente Ausente 0,50 <1 7,56 0,20 202,6 99,3

CIDADE NOVA Ausente Ausente 0,60

DOM COUTO Ausente Ausente 0,60 <1 6,70 0,24 105,1 51,5

Ausente Ausente 0,50 <1 6,92 0,20 106,1 52,3

Dist. Ind. José Luiz Ausente Ausente 1,10

ERCIO ROCHA Ausente Ausente 0,40 <1 6,80 0,49 111,0 54,7

CONTROLE DE QUALIDADE - DEZEMBRO /2019

SISTEMAS DE ABASTECIMENTO POR POÇOS TUBULARES PROFUNDO - PERÍMETRO URBANO

ERCIO ROCHA Ausente Ausente 0,40 <1 6,80 0,49 111,0 54,7

JARDIM DAS ACÁCIAS Ausente Ausente 0,80 <1 7,55 0,18 164,8 80,7

Ausente Ausente 0,80 <1 7,40 0,17 166,3 81,4

JARDIM MORUMBI Ausente Ausente 0,70 <1 6,85 0,26 106,5 52,2

Ausente Ausente 0,60 <1 6,79 0,13 106,8 52,3

JOSÉ H. CASTRO BJ Ausente Ausente <1 7,24 0,33 171,9 84,5

JOSÉ H.CASTRO SM Ausente Ausente <1 7,20 0,34 223,3 109,4

MANGABEIRAS Ausente Ausente 0,60 <1 6,32 0,39 156,6 76,9

MARINGÁ Ausente Ausente 0,60 <1 7,61 0,20 140,7 68,9

NOVA CONQUISTA Ausente Ausente 0,90 <1 6,58 0,30 124,6 61,2

NOVO HORIZ. Ausente Ausente 0,80 <1 6,32 0,16 220,4 107,7

NOVO STº ANTº Ausente Ausente 0,50 <1 7,74 0,15 230,1 113,2

OURO VERDE Ausente Ausente 0,60

SANTANA Ausente Ausente 0,50

SOUZA E SILVA I Ausente Ausente 0,70

SOUZA E SILVA II Ausente Ausente

TINO PEREIRA Ausente Ausente 0,60 <1 7,62 0,16 145,6 71,4

Ausente Ausente 0,60 <1 7,36 0,15 146,8 71,9

VARGEM GRANDE Ausente Ausente 0,30 <1 6,51 0,58 161,6 79,2



Col. Totais Esch. Coli Cloro livre Cor pH Turbidez  Condutividade STD

P/A P/A mg/L uH/PtCo NTU µS/cm mg/L

Especificação, Portaria 05/2017Ausência 95% Ausência 0,2 - 2,0 15 6,0 - 9,5 5 NA 1000

ENCOSTA DO LAGO Presença Ausência 10 7,58 33,8 310 151,8

FIC-FURNAS IATE CLUBE Ausência  Ausência <1 7,75 0,12 339 166,93

LARANJAL I Presença Ausência <1 7,39 0,36 251,3 123

LARANJAL II Presença Ausência <1 8,07 0,11 320 156,7

MANGUEIRÃO I Ausência Ausência <1 8,28 0,38 236,6 129,6

MANGUEIRÃO II Ausência Ausência <1 8,1 0,68 2785 1,378

MAR DE MINAS I E II Presença Ausência <1 6,61 0,35 340 166,9

MAR DE MINAS III Presença Ausência <1 8,11 4,17 333 162,4

VALE DO SOL Presença Ausência <1 8,14 0,25 243,5 119,1

CONTROLE DE QUALIDADE SAA/Balneário de Furnas - DEZEMBRO/2019



Col. Totais Esch. Coli Cloro livre Cor pH Turbidez  Condutividade STD

P/A P/A mg/L uH/PtCo NTU µS/cm mg/L

PORTARIA 05/2017 Ausência 95% Ausência 0,2 - 2,0 15 6,0 - 9,5 5 NA 1000

ALBERTOS III Ausência Ausência <1 * 1,07 95,5 *

BAIÕES Ausência Ausência 7,84 0,24 90,2 44,5

BATATA Ausência  Ausência <1 7,17 0,57 126,6 61,78

BOA ESPERANÇA Ausência Ausência 5,79 0,21 17,2 3,56

CERRADO BAIÕES Ausência Ausência 7,53 0,38 145,1 71,28

Cer. Palmeiras Presença Ausência <1 7,21 0,22 162,2 79,49

CUNHAS I Ausência Ausência <1 6,77 0,6 80,7 39,6

CUNHAS II Ausência Ausência <1 6,84 1,57 133,7 61,5

CUNHAS III Ausência Ausência <1 7,73 2,77 225,7 110,9

FAZENDA VELHA Ausência Ausência 6,48 0,03 110,7 54,4

CONTROLE DE QUALIDADE SAA / RURAL  - DEZEMBRO/2019

FAZENDA VELHA

FIVELA Ausência Ausência

MARMELADA Ausência Ausência 7,88 0,96 239 118,2

NOVA ZELÂNDIA Presença Ausência <1 7,53 0,75 196 95,78

PADRE DOUTOR Presença Ausência 7,48 0,34 83,4 43

PADRE TRINDADE Ausência Ausência 6,75 0,23 92 45,1

PANELEIROS Ausência Ausência 6,58 0,13 88,9 43,3

PONTE VILA Ausência Ausência 7,79 0,2 279,4 136,8

RETIRO Presença Ausência 6,99 0,88

RODRIGUES Ausência Ausência 7,03 0,19 83,7 40,84

RESTINGA Ausência Ausência 7,23 0,13 81 39,5

SANTA LUZIA I Ausência Ausência 6,5 0,16 56,5 27,77

SÃO PEDRO Presença Presença <1 6,93 0,86 51,7 25,34

TEODORO I Ausência Ausência 7,19 0,09 159,7 78,7

TIMBURÉ Ausência Ausência 7,31 0,5 84,6 42,12

TIMOTEO Presença Ausência 7,66 1,22 128,6 63,09


